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ACIBADEM ALTUNĶZADE HASTANESĶ 



ACIBADEM ALTUNĶZADE HASTANESĶ 

Proje  Yeri    :  ¦sk¿dar-Ķstanbul 

 

Rakēm     :  95  mt . 

Maksimum  Dēĸ Hava  Sēcaklēĵē  :  37  ÁC 

Minimum  Dēĸ Hava  Sēcaklēĵē  :  -3 ÁC 

Toplam  Kapalē Alan   :  103 .000  mĮ 

Elk . Kurulu  G¿c¿   :  3 x 2.500  kVA 

Dizel  Jeneratºr Kurulu  G¿c¿ :  4 x 1.600  kVA 

 

Kojenerasyon   Kurulu  G¿c¿ :  2 x 1.200  kWe  

Kojenerasyon  Isēl G¿c¿  :  2 x 1.190  kWth . 

Kojenerasyon  Soĵuma G¿c¿ :  1 x 1.800  kWth . 

 

Elektrik  Birim  Fiyatē (TL/ kwh )  :  0,335  

Doĵalgaz Birim  Fiyatē (TL/m 3)  :  0,868  



ACIBADEM ALTUNĶZADE HASTANESĶ 



TRĶJENERASYON SĶSTEMĶ ¦RETĶM ANALĶZĶ 

YAKIT GĶRĶķĶ   
5.500 kW (%100)  

ELEKTRĶK ¦RETĶMĶ  
2.400 kWe  (% 43,7)  

ISI ¦RETĶMĶ  
2.380 kW (% 43,3)  

¢EVRĶM KAYIPLARI (% 13,0) 

ÅEgzost Sistemi  
ÅCeket Soĵutma Sistemi 

Absorption  Chiller ile  
Soĵuk Su ¦retimi (7- 12 C)  
 

1.800 kW  (COP = 0,756)  

TOPLAM VERĶM :  (% 87,0) 



KOJENERASYON  SĶSTEM  SE¢ĶMĶ  Ķ¢ĶN  
OPTĶMĶZASYON 

MAKSĶMĶZE EDĶLMESĶ HEDEFLENEN  3  TEMEL  KRĶTER;  

ÅElektrik  T¿ketiminin Maksimum  Oranda  Karĸēlanmasē 

Å Soĵutma ve  Isētma Ķhtiyacēnēn Maksimum  Oranda  Karĸēlanmasē 

ÅKojenerasyon  Sisteminin  Maksimum  Kapasite  Ķle ¢alēĸmasē 

 

MAKSĶMĶZASYON Ķ¢ĶN KISITLAR ;  

ÅElektrik  ve  Isē T¿ketiminin Mevsimsel  ve  G¿nl¿k Etkilerle  Deĵiĸkenlik 

Gºstermesi 

ÅY¿ksek Verimli  Kojenerasyon  iin YASAL MEVZUAT 

ÅKojenerasyon  ¦nitelerinin Nominal  G¿lerinin Belirli  Aralēklarla 

¦retilmesi 

 

Yatērēm Geri  ¥deme S¿resinin Minimum  Yapēlmasē ile  OPTĶMĶZASYON 



KOJENERASYON  SĶSTEM  SE¢ĶMĶ  Ķ¢ĶN  
OPTĶMĶZASYON 


